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DEVISEU Servigos Municipalizados de Agua e Saneamento de Viseu

Divulgagdo dos dados obtidos na implementacdo do Programa de Controlo de Qualidade da Agua para consumo Humano no Concelho de Viseu

£m conformidade com o D.L.n2 69/2023 de 21 de agosto,procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,através de analises periddicas na
torneira do consumidor,segundo o PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Periodo 01/10/2023 a 31/12/2023

Ponto de entrega ETA de Fagilde

Anélises Anilises |Percentagem de Percentagem
Parametros Unidades Val:)r_ previst realizad T Valor mais | Valor mais | Valor mais de
0 | (pcaa) (PCQA) realizadas LD Baixo | Frequente | o o orimento
1 R 1| Escherichia coli N/100 mi 0 6 6 100% 0 0 [ 100%
Bactérias coliformes N/100 mi 0 6 8 100% 0 0 0 100%
[Desinfetante residual mg/l C 6 6 100% 1,32 1,20 1,27
[ER2|Auminio Hgh Al 200 2 2 100% <20 <20 <20 100%
Aménio mg/t NH4 0,5 2 2 100% <0,05 <0,05 <0,05 100%
Namero de colénias a 22 °C Niml SAA 2 2 100% 0 0 0
Numere de colénias a 37 °C N/ml SAA 2 2 100% 0 0 0
Condutividade pS/em 2500 2 2 100% 113 109 111 100%
Clostridium perfringens N/100 mi 0 2 2 100% 0 o 0 100%
Cor mgfl PiCo 20 2 2 100% <5 <5 <5 100%
pH 26,5 29,5 2 2 100% 74 7.4 74 100%
Femo Hg/l Fe 200 2 2 100% <10 <10 <10 100%
Manganés pg/t Mn 50 2 2 100% <10 <10 <10 100%
Oxidabilidade mg/ O2 5 2 2 100% <1 <1 <1 100%
Cheiro a 25°C Fat. diluigdo 3 2 2 100% <t <1 <1 100%
Sabor a 25°C Fat. diluigéo 3 2 2 100% <1 <1 <1 100%
Turvagdo UNT 4 2 2 100% <02 <0,2 <0,2 100%
N/100 mi 0 2 2 100% b} Q 0 100%
I 1 |Antiménio Mg/l Sb 10 1 1 100% <0,05 <0,05 <0,05 100%
Arsénio ug/t As 10 1 1 100% 0.04 0.04 0,04 100%
|Benzenc uolt 1 1 1 100% <0,3 <0,3 <0,3 100%
IBenzo(a)pireno ug/t 0,01
IBoro mg/l B 15 1 1 100% <0,1 <0,1 <0,1 100%
Bromatos Mah BrO3 10 1 1 100% <15 <1,5 <1,5 100%
Nitratos mg/l NO3 50 1 1 100% 3.3 3,3 33 100%
Cadmio pafl Cd 5 1 1 100% <1 <1 <1 100%
Chumbo ug/l Pb 25
Cianetos ugfi Cn 50 1 1 100% <1 <1 <1 100%
Cobre mgfl Cu 2
Crémio pgfl Cr 50
1,2 — dicloroetano Mgfl 3 1 1 100% <0,3 <0,3 <0,3 100%
Dureza total mgfl CaCO3 -
Célcio mg/l Ca -
i mg/i Mg -
Fluoretos mg/i F 1,5 1 1 100% 0,052 0,052 0,052 100%
Mercurio Mo/l Hg 1 1 1 100% <03 <0,3 <0,3 100%
Niguel g/l Ni 20
Hid Arométicos Palicicli (HAP): g/l 0,10
Benzo(b)fluoranteno gl -
Benzo(k)fluoranteno pgil -
Benzo(ghi) perileno gl -
Indeno(1,2,3-cd)pireno waht -
Selénio Mg/l Se 20 1 1 100% <0,5 <0,5 <0,5 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: poht 10
Tetracloroeteno uglt -
Tricloroeteno ught -
Trihalometanos-total (THM): Hgh 80
Cloroférmio Mol -
Bromoférmio pafl -
Bromediclorometano ugh -
Dibromoclorometano ught -
Sodio mg/t Na 200 1 1 100% 3 3 3 100%
Sulfatos mg/t SO4 250 1 1 100% 18 18 18 100%
Cloretos mgf Cl 250 1 100% 28 28 28 100%
Nitritos mgA NO2 0.5
Alfa — Total Bl 0,5 1 1 100% <0,04 <0,04 <0,04 100%
Dose Indicativa Total msv fyr 0,10 1 1 100% <0,1 <0,1 <0,1 100%
Pesticidas totais : g 0,50 1 1 100% <0,03 <0,03 <0,03 100%
Clorpirifos g/l 0,10 1 1 100% <0,03 <0,03 <0,03 100%
MCPA gl 0,10 1 1 100% <0,025 <0,025 <0,025 100%
imidaclopride ugfl 0,10 1 1 100% <0,025 <0,025 <0,025 100%
24D Mgh 0,10 1 1 100% <0,025 <0,025 <0,025 100%
Dimetenamida-P |ug/l 0,10 1 1 100% <0,03 <0,03 <0,03 100%
Metribuzina |ug/ 0,10 1 1 100% <0,014 <0,014 <0,014 100%
Alacioro yg/t 0,10 1 1 100% <0,025 <0,025 <0,025 100%
Desetilt: woll 0,10 1 1 100% <0,025 <0,025 <0,025 100%
Diurdo g/l 0,10 1 1 100% <0,025 <0,025 <0,025 100%
Metataxil yg/l 0,10 1 1 100% <0,025 <0,025 <0,025 100%
Terbutilazina pgA 0,10 1 1 100% <0,0256 <0,025 <0,025 100%
Legenda Data de publicagdo: 14-02-2024
BAA - Sem Alterago Anormal
Andlises realizadas no laboratério Cesab
A chefe da U.0. Controlo de Qualidade A Chefe da DEQ O Director Delegado
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