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Servigos Municipalizados de Agua e Saneamento de Viseu

Divulgagdo dos dados obtidos na implementagiio do Programa de Controlo de Qualidade da Agua para consumo Humano no Concelho de Viseu

Em conformidade com o D.L.nt 306/2007 de 27 de agosto,alterada pelo D.L.n2152/2017 de 7 de dezembro,procedeu-se & verificacdo da
qualidade da sgua da rede piiblica,através de anélises periddicas na torneira do consumidor,segunda & PCOA
aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Periodo 01/04/2022 a 30/06/2022

Zona de Abastecimento de Fagilde

Valor Ana!ius An.’_alim Rercenitagam e Valor mais | Valor mais | Valor mais Fercemagen
Pardmetros Unidades Paranaiice previstas | realizadas andlises Aito Balio Frequente d_e
(PCQA) {PCQA) realizadas Cumprimento

[ER|Escherichia aoli 105 mi ] 42 42 100% 0 ) [ 100%
Bactérias coliformes NAO ml 0 42 42 190% 12 0 [ 6%
Iasinfetama residual mgil Gl - 42 42 100% 0,89 0,53 071 .

[ER#{auminio 1 Al 200 14 14 100% Py <20 22 100%
Aménic mgll NFA 05 14 14 100% 0,05 <0,05 <0,05 100%
Numero de solonias a 22 °C Nt SAA 14 14 100% 40 0 q

arero d coldnias a 37 °C [ SAA 14 14 100% 0 a 9
Condutividade o pSfem 2500 14 14 FO0% B 214 124 180 190%
Clostridiun pertingens /150 mi 0 14 1 180% 0 0 [ 100%
Cor Imga Pice 20 14 4 100% <5 <5 <5 100%
o | 265595 14 14 100% 80 57 76 00% |
tua M 50 14 14 100% <10 <10 <0 T 100%
ICheiro a 25°C |Fat. diluigda 3 14 14 100% < <1 <1 100%
Sabor 2 25°C [Fat. dilvigao 3 i 14 14 100% <1 <1 <1 00%
Turvagio UNT 4 14 14 100% 0,23 <0,20 <020 100%
ICarbono arganico total mgh C SAA 1 1 100% Y 1.1 14
Farmo Lgh Fe 200 14 14 100% [73 <G <10 160%
Oxtcabilidade mgn 02 5 13 | 13 100% 1,2 P <1 100%
Enterocotos N/ m) 0 12 | 14 190% 0 0 0 100%

[ 1 Jantmenio ~ wghse 5 | 1 | 1 100% <0,05 <0,05 <0,05 100%
Arsenic gl As 10 1 1 ~100% 014 014 014 100%
[Benzene [e) k] 1 1 100% <03 L <03 <0,3 100% |

|Benzctapirens gl 0,01 1 1 100% <0002 <0,002 <0,002 100%
[Boro mei B + 1 1 100% 0,1 0,1 0,1 1000%
B g BrO3 10 1 1 100% 41 21 44 100%
INtratos gl NO3 50 1| 1 100% 18 1.8 18 100%
Cadmio gl Cd 5 1 1 ~ 100% 1 1 1 100%
Chumbo g/l Pb 25 1 1 100% 3 3 3 100%
[Cianetos g Cn 50 1 1 100% <t <1 <1 100%
Cobre - mg/ Gy 2 1 1 00 | 08 001 001 00% |
Cromio gl Cr 50 ' 100% | 5 5 5 " 100%
1,2 - diclorcetano poil 3 1 1 100% <03 <03 <{,3 100% "
Dureza total my CaCos - 1 1 130% 3 34 P
Calcio man Ca 1 1 190% 12 12 12
Magnésio mgi Mg - 1 1 100% <1 <1 <1
Fluaratos ma# F 18 1 1 100% 0,063 0,063 0,083 100%
Miercdrio pail Hg 1 1 1 100% <03 <03 <0,3 100%
Wiguel b N 20 i 1 100% s | s <5 00%
LIrfidrdcarbnnelus Aramdticos Policiclicos (HAP): g 10 1 1 100% <0,005 <0,005 <0,005 100%
Benzo(b)fluorantena pgi - 1 1 $00% <0,005 <0,008 <C,008
Benzo{)fluoranteno pgh 1 T 100% <0002 <0,002 <0,002
Benzo(ghi) perilenc Tpgh 1 1 106% <0,004 <0,004 <0,004
Indenc(l 23-cgjpirane g =) 1 1 100% <0,004 0,004 <0,004
fselénio lug/l Se 10 1 1 100% <0,5 <05 <05 100%
Tetraclorostena @ Tadloroetena T 10 1 1 100% <3 < <3 00%
Tetracloroeteno g 1 1 100% <3 <3 <3 T
Tricloroetenc Txgﬂ 1 1 100% <0,3 <03 <03
Trnalometanos-total (THMY: gl we | 9 1 100% Mz 112 112 0%
Cloratémio gl i 1 1 100% 102 103 103 T
Bromaférmio Hgh 1 1 100% <3 <3 <3
Bromodicloremetano pai - 1 1 100% 9 __ & a
Dibromoclerometana |pgil 1 1 100% < < <3 -
Isodic mgA Na 200 1 1 0% 92 92 9.2 100%
|suifatos mgA 5G4 250 1 1 100% 23 23 25 00% |
Cloretos mgi CI 260 1 1 100% 16 16 18 © 100%
Nitritos - mgit NOZ 05 1 1 0% <0,01 <0,01 <G,01 100%
Alfa - Total Ban 5 1 1| wow <0,08 <0,04 <0,04 100% |
ICose Indicativa Total sy At 0,10 1 1 100% <01 <01 <01 100%
Pasticidas otais pgfl 0,50 1 1 100% <0,03 <003 0,03 100%
Clorphifos kgl 0,10 1 1 100% <0,03 <0,03 =0,03 100%
MCPA g 0,10 1 1 100% 0,014 <0,014 <0,014 100%
Imidaclopride g/ 010 1 1= 100% <C,014 <0014 <0,014 100%
24D |pgi 0,10 1 1 100% <0,024 <0,024 <b,h24 100%
Aaclore gl 0,11 1 1 100% <0014 <0,05 <0,05 100%
Desetiltern:tilazing gl 0,10 1 1 100% <0014 <0014 <04 —100%
Divrdc  |ug/ 010 1 1 100% <0,014 <0014 <0014 100%
Metalaxil  |ugh 910 1 1 100% <0014 <0,014 <0,014 100%
Tesbutilazina |pon 0,10 1 1 100% <0014 <0014 <0014 100% |
Legenda: Data de publicagio: 29/08/2022
SAA - Sem Alteragao Anormal
Andiises realizadas no lahocatdric Cesab
L
Caugas
A averiguagéo des causas foi inconclusiva.
Medidag Preventivas
N&o foram didas porque a3 posteriores nda confimaram o incumpimente
A chefe da U.0. Controlo de Qualidade A Chefe da DEQ O Direclor
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